
1、在系统启动的初期或是为了清洗而泄放系统内的液体后，很难有足够的水使倒置桶浮起来，因此

排液阀必须先充水。状态1表示在“启动工作以后”已充水的起始状态，在倒置桶的上部带有油而阀

体内水的上部有一层很薄的油。

2、当排液阀入口管线上阀门打开，空气进入倒置桶，而排出倒置桶中的液体。当倒置桶充满三分

之二空气时，它具有了浮力并浮动起来。这样就关闭了阀嘴。由于倒置桶上升，排气导杆从倒

置桶排气口排出油和各种脏物。由于排液阀内的空气和液体都是处于管线的压力下，因此不会

有更多的液体或空气能进入排液阀，静压头“H”迫使空气从倒置桶排气口排出，空气上升到排液

阀上部，这时水进入桶内填补排气的空间，只要倒置桶充入的空气少于桶的容积的1/3，它即失

去浮力并开始拉动阀杆正如状态3所示的那样。
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ASTM A48 Class30

液体自由地流过倒置桶通气口而从顶部的小孔排出。
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